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Захистити повітряні лінії електропередачі (ПЛЕ) від наднормативних ожеледних 
навантажень можливо шляхом плавки ожеледі. Однак, її успішність значно залежить 
від своєчасності проведення. Огляд відомих інструментальних методів прогнозування 
часу початку обледеніння проводів ПЛЕ виявив, що вони є неточними і 
малоефективними внаслідок неможливості врахування всієї сукупності метеофакторів, 
а головне – параметрів безпосередньо поверхні проводу ПЛЕ, які можуть суттєво 
відрізнятися від параметрів датчиків-аналогів проводу. Для створення більш точного 
прогнозу була висунута гіпотеза: за зміною величини енергії витраченої на штучне 
охолодження, можливо оцінити, коли відбудеться природний фазовий перехід «вода-
лід» на проводі. 
Доведення гіпотези побудовано на розгляді теплового балансу циліндра, що 
еквівалентний відрізку проводу ПЛЕ: 
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де m  – маса проводу; еквс  – еквівалентна теплоємність проводу; jP  – потужність 
внутрішніх джерел нагріву; 
frP  – потужність внутрішніх джерел охолодження; ch  – 
усереднений коефіцієнт теплообміну; S – площа поверхні проводу; ( )t   – температура 
проводу в момент часу ; at  – температура повітря; wm , wс – відповідно, маса та  питома 
теплоємність води; прS  – площа проекції поверхні проводу, drt  – температура крапель 
дощу. 
Рівняння (1) дає змогу визначити зміну температури проводу в часі. Останнє, в 
свою чергу, дає можливість отримати значення часу охолодження fr , при якому 
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де 0T  – стала часу охолодження проводу; (0)frT t t   ;  уст lim ( ) lim ( ) (0)t t
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З рівняння (2) можливо зробити наступні висновки: 1) fr  функціонально залежить 
від T  і відповідно від frt ; 2) чим ближче система до фазового переходу (чим менше 
значення T ), тим менше буде значення енергії штучного охолодження ( fr fr frW P  ): 
0  0.frT      
На основі останньої умови розроблено спосіб прогнозування часу жливого 
обледеніння конкретного проводу ПЛЕ, що дасть можливість зменшити час прийняття 
рішення, щодо проведення заходів захисту ПЛЕ від ожеледно-паморозевих відкладень. 
